
1

新潟県中越沖地震発生時の
柏崎刈羽原子力発電所の

運転データについて

２００７年１０月３日

東京電力株式会社
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原子力安全にとって も重要な機能
★「止める」

スクラム （全制御棒全挿入）

★「冷やす」

原子炉水位を確保

原子炉水を冷温停止（100℃未満）

★「閉じ込める」

五重の壁 （環境へ影響を与える放出は無し）

地震後もこれらの機能は確保

１． はじめに
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「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」

復水器で減圧、冷却

原子炉再循
環ポンプ

電動機駆動
給水ポンプ

循環水ポンプ

低圧復水ポンプ

高圧復水ポンプ

原子炉補機
冷却系

残留熱除去系
ポンプ

復水器

残留熱除去系で
原子炉水を冷却

主蒸気逃がし安全
弁開による減圧

残留熱除去系で
圧力抑制ﾌﾟｰﾙ水
を冷却

圧力抑制
ﾌﾟｰﾙ

５重の壁で閉じ込める
①燃料ペレット
②燃料被覆管
③原子炉圧力容器
④原子炉格納容器
⑤原子炉建屋

全制御棒全挿入

止める
冷やす

閉じ込める

原子炉
格納容器

原子炉
圧力容器

原子炉建屋

発電機高圧
ﾀｰﾋﾞﾝ

低圧
ﾀｰﾋﾞﾝ

ﾎｯﾄｳｪﾙ
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H19.7.16 10時13分 新潟県中越沖地震発生

【地震発生前後のプラントの状況】

２． 「止める」

地震発生前 地震発生後

１号機 定検停止中 ←

２号機 起動中（未臨界） 自動スクラム

３号機 定格熱出力一定運転 自動スクラム

４号機 定格熱出力一定運転 自動スクラム

５号機 定検停止中 ←

６号機 定検停止中 ←

７号機 定格熱出力一定運転 自動スクラム
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地震発生

地震加速度大

原子炉自動スクラム

・全制御棒全挿入

２． 「止める」

原子炉建屋

地震加速度大

スクラム信号

地震発生

地震計
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２． 「止める」

原子炉は停止

地震発生直後の計算機打出し
（K4の例）発生信号 ２号機 ３号機 ４号機 ７号機

← ←

10時13分

原子炉自動
スクラム

←

10時13分

全制御棒全挿入
←

←

←

←

←

計算機
打出し※１

計算機
打出し※１

計算機
打出し※１

チャート※２

10時13分

地震加速度大

※１： スクラム信号が発生した場合や主要機器が動作した場合は、計算機打出しに記録される。
※２： ２号機では、地震発生後数分間の計算機打出しが欠測したり印字時間のずれが生じていたため、

中性子束チャートで代替。

（ 参考） 【スクラムに関連する信号の記録状況】

当直長は制御盤にて原子炉自動スクラム及び全制御棒全挿入を確認
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１）原子炉水位を維持する。

スクラム設定水位(L3)以上

２）原子炉水が沸騰しない
状態まで冷やす。

ａ）原子炉水温度

100℃未満

（冷温停止）

ｂ）原子炉圧力
大気圧（0MPa）

３． 「冷やす」

原子炉建屋
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原子炉スクラム後の崩壊熱を除去する方法は以下の２通り

１．復水器による冷却

原子炉で発生した蒸気を、タービンバイパス弁

を通じて復水器※１で冷却

２．圧力抑制プールによる冷却

原子炉で発生した蒸気を、主蒸気逃がし安全弁

を通じて圧力抑制プール※２で冷却

※１：海水で直接冷却

※２：残留熱除去系及び原子炉補機冷却系を介して海水で間接冷却

３． 「冷やす」
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【復水器による冷却】

発電機

原子炉再循環
ポンプ

電動機駆動
給水ポンプ

循環水ポンプ

低圧復水ポンプ

原子炉補機

冷却系

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系

低圧炉心

ｽﾌﾟﾚｲ系

高圧復水ポンプ

高圧
ﾀｰﾋﾞﾝ

低圧
ﾀｰﾋﾞﾝ

主排気筒

気体廃棄物

処理系

復水器

タービン
バイパス弁

圧力抑
制ﾌﾟｰﾙ

ﾎｯﾄｳｪﾙ

復水貯蔵槽

制御棒駆動水系

残留熱除去系

３． 「冷やす」
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【圧力抑制プールによる冷却】

発電機

原子炉再循環
ポンプ

電動駆動
給水ポンプ

循環水ポンプ

低圧復水ポンプ

高圧復水ポンプ

原子炉補機

冷却系

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系

低圧炉心

ｽﾌﾟﾚｲ系

高圧
ﾀｰﾋﾞﾝ

低圧
ﾀｰﾋﾞﾝ

気体廃棄物

処理系

主排気筒

復水器

主蒸気逃がし
安全弁

圧力抑
制ﾌﾟｰﾙ

ﾎｯﾄｳｪﾙ

復水貯蔵槽

制御棒駆動水系

残留熱除去系

３． 「冷やす」
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３． 「冷やす」

２号
機

３号
機

４号
機

７号
機

12:00 18:0015:00 21:00 3:000:00 6:00
地震発生
10:13

圧力抑制プールによる冷却 停止時冷却系による冷却

▲
１９：４０ 冷温停止※

２３：０７ 冷温停止※
▲

復水器による冷却

▲６：５４ 冷温停止※

復水器による冷却

復水器による冷却

▲ １：１５冷温停止※

７月１７日７月１６日

原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
／
全
制
御
棒
全
挿
入

圧力抑制プールによる冷却

※炉水温度１００℃未満の状態

停止時冷却系による冷却

停止時冷却系による冷却

停止時冷却系による冷却

復水器に

よる冷却

【プラントの停止状況】
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原子炉停止後の操作におい
て原子炉水位をＬ３以上に
維持する手段
○「給復水系」
○「制御棒駆動水圧系」
○「低圧炉心スプレイ系」
○「高圧炉心スプレイ系」

等

３． 「冷やす」

原子炉再循環ポンプより

原子炉再循環ポンプへ

給水系より

タービンへ

蒸気乾燥器

気水分離器

炉心シュラウド

燃料集合体

Ｌ２(高圧非常用炉心冷
却系起動設定水位)

Ｌ１(低圧非常用炉心冷
却系起動設定水位)

Ｌ３
（スクラム設定水位）

ＮＷＬ
（通常水位）

ジェットポンプ

制御棒駆動水圧系より
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３． 「冷やす」

３号機定格熱出力一定運転中 ４号機定格熱出力一定運転中

７号機定格熱出力一定運転中 ２号機起動中（未臨界）

原子炉水位（mm)

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

各プラントとも事象収束以降原子炉水位は維持

原子炉水位（mm)

10:13 地震加速度大でスクラム

L3：320mm

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

L3：320mm

L3：320mm

原子炉水位（mm)

L3：610mm

L1：-3790mm

L1：-3190mm

原子炉水位（mm)
4500

3000

1500

0

-1500

-3000

-4500

-3000

-4500

4500

3000

1500

0

-1500

L1：-3790mm

4500

-4500

3000

1500

0

-1500

-3000

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

4500

-3000

-4500

L1：-3790mm

3000

1500

0

-1500
10:13 地震加速度大でスクラム

10:13 地震加速度大でスクラム

10:13 地震加速度大でスクラム
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【スクラム直後の原子炉水位の挙動】

運転中プラントでは、原子炉自動スク
ラム後、全制御棒全挿入により出力が
低下し、ボイド（気泡）がつぶれ、原子
炉水位が瞬間的に低下する。

今回も同様の現象が発生している。

３． 「冷やす」

スクラムによる
制御棒全挿入

ボイドのつぶれ

ボイドのつぶれ
に伴い水位が
瞬時に低下

水位制御系が
追従し水位が
直ちに回復

７号機定格熱出力一定運転中

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

原子炉水位（mm)

L3：610mm

L1：-3190mm

4500

3000

1500

0

-1500

-3000

-4500

10:13 地震加速度大でスクラム
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原子炉水位（mm)

-4500

4500

3000

1500

-1500

-3000

10:13 地震加速度大でスクラム

10:13 原子炉冷却材浄化系ポンプ
トリップに伴う水位上昇

10:28 電動駆動給水ポンプ（Ａ）炉水位高トリップ

10:59 タービンバイパス弁による
原子炉減圧に伴う変動

11:06 主蒸気隔離弁
全閉操作完了

11:23，11:43 主蒸気逃がし
安全弁（Ｑ）閉

11:40，11:43 低圧炉心スプレイ
系注入弁開

L3：320mm

0

7月16日
9:00

11:0010:00 10:309:30 11:30 12:00

起動中（未臨界）の
２号機においては、
復水ポンプにより原
子炉水位を維持。

主蒸気逃がし安全
弁による減圧操作
の過程で、復水ポン
プ、制御棒駆動水ポ
ンプに加えて低圧炉
心スプレイ系も用い
て冷却水を補給。

11:17，11:35 主蒸気逃がし
11:53  安全弁（Ｑ）開

L１：-3790mm

３．「冷やす」

11:34 低圧炉心スプレイポンプ手動起動

主蒸気隔離弁全閉操作開始
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復水貯蔵槽

制御棒駆動水系

発電機

原子炉再循環
ポンプ

電動機駆動
給水ポンプ

循環水ポンプ

原子炉補機

冷却系

高圧炉心
ｽﾌﾟﾚｲ系

高圧
ﾀｰﾋﾞﾝ

低圧
ﾀｰﾋﾞﾝ

主排気筒

気体廃棄物

処理系

残留熱除去系

復水器

３． 「冷やす」

復水ポンプ

主蒸気逃がし
安全弁

低圧炉心
スプレイ系 圧力抑

制ﾌﾟｰﾙ

ﾎｯﾄｳｪﾙ

【２号機での注水方法（実績）について】

復水
脱塩
装置
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３． 「冷やす」

３号機定格熱出力一定運転中

（H19.7.16 23：07 冷温停止）

４号機定格熱出力一定運転中

（H19.7.17 6:54 冷温停止）

７号機定格熱出力一定運転中

（H19.7.17 1:15 冷温停止）

２号機起動中（未臨界）

（H19.7.16 19:40 冷温停止）

各プラントとも原子炉水温度は１００℃未満まで冷却。

原子炉水温度(℃)

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

100

0

200

300

19:40 冷温停止（原子炉水温度＜１００℃）

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

100

0

200

300

23:07 冷温停止（原子炉水温度＜１００℃）

原子炉水温度 (℃)

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

100

0

200

300

6:54 冷温停止 (原子炉水温度< １００℃）

原子炉水温度 (℃)

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

100

0

200

300

1:15 冷温停止(原子炉水温度 < １００℃ ）

原子炉水温度(℃)

10:13地震加速度大
でスクラム

10:13地震加速度大
でスクラム

10:13地震加速度大
でスクラム

10:13地震加速度大
でスクラム
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7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

３． 「冷やす」

３号機定格熱出力一定運転中

（H19.7.16 23:07 減圧完了）

７号機定格熱出力一定運転中

（H19.7.17 1:15 減圧完了）

２号機起動中（未臨界）

（H19.7.16 19:40 減圧完了）

各プラントとも原子炉圧力は大気圧（0MPa）まで減圧。

3.5

0

7.0

原子炉圧力(MPa)

10:13 地震加速度大でスクラム

3.5

0

7.0

原子炉圧力(MPa)

原子炉圧力(MPa)

原子炉圧力(MPa)

7月16日
9:00

9:0021:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

7月16日
9:00

21:0015:00 3:0018:0012:00 7月17日
0:00

6:00

10:13地震加速度大
でスクラム

9:00

４号機定格熱出力一定運転中

（H19.7.17 6:54 減圧完了）

3.5

7.0

10:13地震加速度大
でスクラム

7.5

10:13地震加速度大
でスクラム

3.5

0

7.0
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（操作実績） ３． 「冷やす」

【３，４号機定格熱出力一定運転】・・・手順書とおり

●タービンバイパス弁を用いて復水器で冷却。復水器

ホットウェルより復水ポンプで原子炉へ給水

●原子炉水温度が100℃付近で残留熱除去系停止時

冷却モードを使用しさらに冷却

３，４号機では、復水器真空度の維持にあたり、共用の所内ボイラを

使用するため、 ３号機、４号機の順に崩壊熱の除去操作を実施



20

（操作実績） ３． 「冷やす」

【７号機定格熱出力一定運転】 ・・・手順書とおり

●タービンバイパス弁を用いて復水器で冷却。復水器

ホットウェルより復水ポンプで原子炉へ給水

●地震により所内ボイラが停止したため、主蒸気隔離弁

を全閉し、主蒸気逃がし安全弁を用いた冷却へ切替。

復水器ホットウェルより復水ポンプで原子炉へ給水

●原子炉水温度が100℃付近で残留熱除去系停止時

冷却モードを使用しさらに冷却
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（操作実績） ３． 「冷やす」

【２号機起動中（未臨界）】・・・手順書とおり
●起動中であり、主蒸気流量が少なく、タービンバイパス弁が

全閉状態

●主蒸気隔離弁を全閉し、主蒸気逃がし安全弁を用いた冷却へ

切替。復水ポンプ、制御棒駆動水ポンプに加えて低圧炉心スプ

レイポンプを起動し、圧力抑制プールより原子炉へ注水

●崩壊熱が少なく、減圧とともに原子炉水温度も低下。復水脱塩

装置出口より制御棒駆動水ポンプで原子炉へ給水

●原子炉水温度が100℃付近で残留熱除去系停止時

冷却モードを使用しさらに冷却
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４． 「閉じ込める」

ウラン燃料を焼き固めたもの。放射性物質は、ほ
ぼこの中に閉じ込める。

約３５０個のペレットが丈夫な金属管の中に密閉
されていて、ペレットから放出される放射性希ガス
をこの中に閉じ込める。

厚さ約１６ｃｍの低合金鋼製の容器。仮に燃料棒
の被覆管にピンホールなどが生じ放射性物質が
漏れたとしても外に出るのを防ぐ。

厚さ約３ｃｍの格納容器の中に原子炉主要部分
が収められている。万一の際、原子炉から放射性
物質が出たときの防壁。

一番外側には厚さ約１ｍ以上のコンクリートででき
た原子炉建屋があり、放射性物質の閉じ込めに
万全を期している。

第１の壁 ペレット

第２の壁 被覆管

第３の壁 原子炉圧力容器

第４の壁 原子炉格納容器

第５の壁 原子炉建屋
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４． 「閉じ込める」

２号機起動中（未臨界）

４号機定格熱出力一定運転中３号機定格熱出力一定運転中

７号機定格熱出力一定運転中

排気筒放射線モニタ（ＳＣＩＮ）
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モニタＡ
測定指針の測定下限濃度：12cps

7/16 10:13　地震発生 7/16 19:40　冷温停止

排気筒放射線モニタ（ＳＣＩＮ）
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モニタA

測定指針の測定下限濃度：11cps

7/16 10:13　地震発生 7/17　1:15　冷温停止

排気筒放射線モニタ（ＳＣＩＮ）
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モニタA

測定指針の測定下限濃度：12cps

7/16 10:13　地震発生 7/17 6:54　冷温停止

排気筒放射線モニタ（ＳＣＩＮ）
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モニタＡ

測定指針の測定下限濃度：13cps

7/16 10:13　地震発生 7/16　23:07　冷温停止

注：測定値の変動は、いずれも通常の変動範囲内

炉水及び使用済み燃料プール水のヨウ素測定の結果、いずれも燃料破損を示す
ようなヨウ素濃度の変化は検出されず、全号機とも燃料が健全であると評価

（参考）主排気筒放射線モニタ
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４． 「閉じ込める」
【モニタリングポスト】

感雨

0

単位:

7/16 9:00 7/16 12:00 7/16 15:00 7/16 18:00 7/16 21:00 7/17 0:00 7/17 3:00 7/17 6:00 7/17 9:00

MP-1

MP-2

MP-3

MP-4

MP-5

MP-6

MP-7

MP-8

MP-9

単位:nG/h

100

10,000

100,000

1,000,000

0

1,000

7/16 10:13 地震発生

モニタリングポストリアルタイムデータ（7月16日　9:00　～　7月17日　9:00）

感雨
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４． 「閉じ込める」
【海水モニタ】

7/16 9:00 7/16 12:00 7/16 15:00 7/16 18:00 7/16 21:00 7/17 0:00 7/17 3:00 7/17 6:00 7/17 9:00

 1号機

 2号機

 3号機

 4号機

 5号機

 6号機

 7号機

1,000

10,000

100,000

1,000,000

0

7/16 10:13 地震発生

単位:cpm

海水モニターリアルタイムデータ（7月16日　9:00　～　7月17日　9:00）

感雨
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原子力安全にとって も重要な機能

★「止める」 ⇒ 全制御棒全挿入

★「冷やす」 ⇒ 冷温停止

★「閉じ込める」 ⇒ 環境へ影響を与える
放出は無し

いずれも達成

地震後も原子炉は冷温で安定した状態を保持

４． まとめ
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